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Electrical documentation
EPLAN P8
Hersteller: . . i O
Manufacturer: Boll & Kirch Filterbau GmbH I :::: ||1 hK rnn rri in
* Technical characteristics
SiemensstraBe 10-14
Gehaduse: Spannungen: weitere Hinweise:
50170 Kerpen Housings: Voltages: other notes:
Bezeichnung: EB 1555.500 Betriebsspannung: 3~/PE Kabeleinfiihrung:
Designation: Operating voltage: 208-550V +/- 5% Cable entry:
Alg.emgmg_llate.m Materialtyp: Stahlblech Frequenz: 50/60Hz ] oben X unten
General informations: Material: Carbon steel Frequency: top bottom
BK-Artikel-Nr.: 4302310 gt.)mess_ungen:. 300 x 300 x 120mm Steuerspannung: 230V AC Hauptschalter:
BK-Article-No.: IMensionings: Control voltage: Main switch:
Schutzart: IP65
Projektdaten: Degree of protection: ) ] Yorne
: . Sonstiges: Front
Project data: Farbe: RAL7035 ; .
Miscellaneous: :
Color: [] links
Zeichnungs-Nr.: 746621 . . Aderbeschriftung: - left
Drawing-No.: Turanschlag: Rechts Wire labeling: h
Door stop: Right [] r'echtts
Typ: Filtertyp 6.18/6.19/6.44/aquaBoll 6.18.3 mit E-Antrieb EPI2-063-BK Montage: Kabeltyp: HO7V-K rg
. : ; ge: Wandabstandshalter
Type: Filter type 6.18/6.19/6.44/aquaBoll 6.18.3 with E-drive EPI-063-BK g Cable type:
Mounting: Wall spacer Kundenvorschrfiten:
Bezeichnung: Vollautomatischer Riickspililfilter Gewicht: 11kg Netzform: TN Customer specifications:
Designation: Fully automatic back flushing filter Weight: Network types: .
) ) [] Ja X Nein
o . _ Umgebungstemperatur: 550C Yes No
Anzahl Seiten: 14 Leitungsfarben: Environment temperature:
Number of pages: Wire colors:
Bearbeiter: gruenwald Arbeitsstromkreis: Schwarz gﬁrzri:hlusieit@ke& (SSCC%T{) S0kA
Edited by: Load circuit: Black ort-circuit strength ( ):
Datum: 30.08.2019 Schutzleiter: Griin/Gelb Steuergerit: BK2310
Date: PE conductor: Green/Yellow Control device:
Steuerstromkreis: Rot Getriebemotorleistung: 0,09 - 0,18kW
ContrOI Circuit: Red Mmﬂ
Normen: Ausfiihrung der Schaltanlage nach DIN VDE 0660 Teil 5 bzw. IEC 439. Fremdspannung: Orange
ifications:  Bestimmungen fiir fabrikfertige Schaltgeratekombinationen mit External voltage: Orange
Nennspannung bis 750V. Nennisolationsspannung 450/750V
und Nennspannung 450/750V. Verdrahtung
Execution of the switchgear according to DIN VDE 0660 part 5 or IEC 439. Wiring
Regulations for factory-fabricated switchgear combinations with Hauptstromkreis wird mit 1,5mm2 und Steuerstromkreis mit 1mm?2 verlegt.
rated voltage up to 750V. Rated insulation voltage 450/750V Die Verdrahtung erfolgt von oben nach unten bzw. von links nach rechts gemaB den Stromlaufplénen.
and rated voltage 450/750V. The main circuit is laid with 1.5mm?2 and the control circuit with 1mmz2.
The wiring is carried out from top to bottom or from left to right according to the circuit diagrams.
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BK | BK [BK 15
1,541,515
F10-F20 -F3 Achtung! 1 o1 031 03 03 034 031 036 02
— m - m — m Primérer Trafoanschluss 194VA
<0 L0 < gemaB Netzeinspeisung auswahlen !!!
Werkseitig auf 400V gebriickt. GNYE
Attention! | A LS
Bk | Bk |BK Primary transformer B
1,501,541,5 connection in accordance with the supply !!! _|PE
Bridged ex-works on 400V. =
550V 33-34 19v  5-6
S v 22 |
QLF “’\T_l X‘T; \T3 400V 31-35
Primérer Trafoanschluss 208V oder 230V: 230V 1-35;33-2
beiliegende Kabelbriicken und 208V 1-36;32-2
®) o o O
Sicherungen F1, F2 und F3 = T 2A verwenden! 3 4 > 6
Attention!
Primary transformer connection 208V and 230V:
use of attached cable bridges
and fuses F1, F2 and F3 = T 2A! RD
L »1230/54
RD
L »10.230/54
...................... — ——— RD
[ v el i 1
S ; : > 4.2
| 1 | | o )
|l : : : : l € 10.20/42
X0 H PE | | |
| L——. - | l l
| ! | | GNYE | GNYE | GNYE 4.1 5.4
wi 1|2 |3  GNYE ! | {15 {15 {15 A2.PE  M2.PE
4G1,5 | A A | | | * *
l PE.BL PEB2 | ! ! | 1
e e e +—— 147 48 | | | | —
| L | | | N
} PP O S : iPE1 iPE2 iPE3 @ ﬁPE
| L1 L2 L3 N PE | -U2 @ @ @ X0 © 230 $.GND [
! ! | ]
L J i I
Montageplatte  Gehduse Tir — |
Spannung: 208...550V Mounting Housings Door *
panel
Voltage:
Frequenz: 50/60Hz X0.PE
Frequency: 5.1
max. Vorsicherung: Kundenseitig
max. Pre-protection: by customer
Einspeisung vom Netz Alle nicht bezeichneten
Power supply input Potentialerdung Leitungen = 1mm?
from mains Potentional grounding All unnamed leads = 1mm?2
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Sperrung Filter Differenzdruck
(Kundenseitig) zu Hoch DP 100% Differenzdruck Differenzdrucktransmitter
Filter inactive Stellungsantrieb Stérung Differential DP 75% 24VDC (optional)
(provided by the customer)  actuating drive fault pressure too Differential Differential pressure transmitter
Fern EIN/AUS High DP 100% pressure DP 75% 24VDC (optional)
Remote ON/OFF .
................................................................ e
+ [ o+l : (Optional) ] Bei Verwendung
| | | 54 54 -B1 ! | Differenzdruck-
| | | E3+ E3 B2 | 450mA AP | transmitter (DPT)
3.8 5.1 3.6 3.8 3.8 | | | A * 1a 1 : | entfallt der Differenz-
L1 L1.1 A2.PE  10.20 L20 I || 7 : +Ub OUT -Ub | | druckschalter (DPS).
* A A * | | | 3a 2 : 3 1 2 PE | If dlfferentlal_
| | | PE | 5 o o | | pressure transmitter
i | | | ? : ? i is used, the
| | | | | ! | | differential pressure
i L B L | ! | i switch is not required.
_ e S T B S A S S - :
| | . !
| GNYE W4 1 |2 3 14 [GNYE 5 1 [2 |3 |GNYE
'S 561 v 460,75 v
| pe.gy  (Optional) PE.B2
| 3.2 3.2
!
-A2 O O J) O O J) J) O O O O O O O O O O
1 2 3 4 5 -F1 = 0,8AT 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
-F2 — 2AT
IM1 IM2 PE N L E5+ E5 E4+ E4 E3+ E3 E2+ E2 El+ E1 + -
20V AC
Al A2 A3 A4 A5
BOLL & KIRCH BK2300 @
VS VN VE1 VN1 VE2 VN2 VE3 VN3 M+ M- l l
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
o o o o o
? ? ? 7 ? ? 2 ?2?2°? ?2?CT 29?292 T
BU BU
1 1
Al
-2 [ ]
4kw A2
24VDC
2 o
A \/ \/ -
34 35 36 i) §
5.6 5.6 5.7 g B
[9p]
(O]
S o S 8 o
3o.—4 /5.1 £8 g © 58
50—6 /5.1 4‘% é 2 0 vy
13-~ 14 2q x B S¢g zo
c© =525 — o 22
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© 9 0 2o £ == c ©
82 5 e S © g o 5
ol EatQ == 3 £ =9
32 m©. U ° & (O] A S (o=
265 c 5 ®TO ISR} = o8
&» o 3% 5 aa ge == Alle nicht bezeichneten
Netzschiitz EE E 529 EE 32 58 Leitungen = 1mm?
Mains contactor = e 22 22 Q= All unnamed leads = 1mm?
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Stellantrieb 6ffnen: Klemmen 34435
Stellantrieb schlieBen: Klemmen 34436
Stellantrieb Versorgung Close actuating drive: Terminals 34+35
actuating drive supply Open actuating drive: Terminals 34+36
41 3.8 38 3.8 3.8 4.1 4.1 4.2
L1l L2 L3 L230 L0.230 34 35 36
Y V V Y Y A Y Y
-F4 X
37 1A Tm X0 [°N
M2.PE
......... S O E _ .
+ [ i i
! W3 | GNYE 1 2 3 4 5 |
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| 53 | !
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- . I .
J2 R P PR P8 | -M2 PE O O 5 o o O O O !
} L1 L2 L3 32 33 34 35 36 I
i Stellantrieb 230V |
i actuating drive 230V |
| |
! !
! !
XORE | |
; - Q O !
4 | [ ¢ 5 5 5 5 |
w2 12 13 : GNYE I 01 02 3 4 20 021 23 024 025 02 027 I
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+1 i 1 | I
| | | | |
| i | | w3 6 / !
! i ! | 861 !
% Ut |vi |wi jPE I I |
. . | I
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| UA | ! by !
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......................... | |
Stellantrieb Stérung Die Klemmen 20-23 (fiir Stellantrieb geschlossen) und 24-27
actuating drive fault (fur Stellantrieb gedffnet) werden nicht von der Steuerung verarbeitet.
Es besteht die Mdglichkeit diese Meldungen direkt am E-Antrieb abzufragen.
Terminals 20-23 (actuating drive closed) and 24-27
(actuating drive opened) are not processed by the control box.
It is possible to pick up the signal directly from the actuating drive.
Getriebemotor
Gear motor
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Materialliste
Part list

Nr. BMK Anzahl Bezeichnung Hersteller Typ Beschreibung BK-Artikel-Nr.:
No. DT Quant. Designation Manufacturer Type Description BK-Article-No.:

2 zeiliges universelles Display

1 -Al 1 Display BOLL & KIRCH BK2300 ) . . 4300706
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 lined UNIV IS Al DDAy
) Patchkabel 5 5 i Doppelt geschirmt, 0,5m, RJ 45, cat 6, gerade - gewinkelt
______ M pachaable o RECO .. Double shielded, 0,5m, RJ 45, cat 6, straight -angulated #0038
) E/A-Modul 5 5 i IN 20VAC, 6DI, 5 Relaisausgdnge, 3 Ventilausgdnge, Steuerung fur BK2300
______ e yoModu o B AR R ... IN20VAC, 6DI, 5 Relay outputs, 3 Valve outputs, Controller forek3o0 - #0076
ey Schmelzsicherung 5 5 5 0,8A, 5x20mm, Trage
______ e saetyfuse A D OBASXOMMPASSNE e
ey Schmelzsicherung 5 5 5 2A, 5x20mm, Trage
______ e isaeyfuse BB AASXROMM,PASSNE ool
) Sicherungsklemme A : 10 mm2, NS35, Beige, Schraubanschluss
______ o Fusdterminal o ComeCip o SIKIO/ZBG 10 mme, NS35, Fawn, Screwterminal e
) Schmelzsicherung 5 5 i 1A, 6,3x32mm, Trage
______ S iseyfuse BT AABIGIIMPASSVE o toe
) Sicherungsklemme A : 10 mm2, NS35, Beige, Schraubanschluss
______ S Fusedterminal o Coneecip o SIKAOZBG ¢ 10 mm?2, NS35, Fawn, Screwterminal s
) Schmelzsicherung 5 5 i 1A, 6,3x32mm, Trage
______ S b safetyfuse - BA e IAE3GMMPassve e
) Sicherungsklemme A 10 mm?2, NS35, Beige, Schraubanschluss
______ o Fusedterminal o conaCp o SIKI0/ZBG  10mm2, NS35, Fawn, Screwterminal L de0ese
) Schmelzsicherung 5 5 i 1A, 6,3x32mm, Trage
______ o seyfuse - B R AAGIGIIMPassive e
) Sicherungsklemme A 10 mm2, NS35, Beige, Schraubanschluss
______ e Fusedterminal o ContarClp o SIKAOZBG 10 mm2, NS35, Fawn, Screw terminal G
) Schmelzsicherung 5 5 i 1A, 6,3x32mm, Trage
______ B steyfuse A AABIGIMMPASSVE eoodeooms
) Haupt-/Not-Aus-Schalter 5 5 i 3 Polig, 16A, Bodenbefestigung
______ s main/Emergencystopswitch 1 PP 0 OTIORS o 3bole, 16A, Bottommounting G
) Hauptschaltergriff 5 5 i fur Hauptschalter OT16...125F, Rot/Gelb, IP65, NEMA 1
...... B manswitchhande A8 OWYS2A) o for Main switch OT16...125F, Red/Yellow, P65, NEMAL R0
) Hauptschalterwelle 5 5 i fur Hauptschalter OT16...125F, 95mm lang
...... e manswitchshaft A8 OOOES . for Main switch OT16...125F, 95mmlong o R0
) Leistungsschiitz 5 5 2. i 4kW, 1NO, 24VDC, Schraubanschluss
______ Yo powercontactor o ABB o BCeS00  4KW,INO,24VDC Screwterminal oo
] Steuertransformator L o ) ] . einphasig, 194VA, IN 208-550VAC, OUT 19/230VAC, 50/60Hz, IP00, Schraubanschluss
______ o controltransformer - Slemens . TAMAOS-OFAO-OFMS  single-phase, 194VA, IN 208-550VAC, OUT 19/230VAC, 50/60Hz, IPOO, Screw terminal - 4299269
Messertrennklemme . ) ) i 6mm?2, NS35 und NS32, Grau, Schraubanschluss, mit Priifkontakte
______ B2 . Isolationblade terminal . PhoemxContact © UKS-MTKR/P - smma) NS35 and NS32, Gray, Screw terminal, with Test connections ¢ 4100146
Schutzleiterklemme . ; 4mm2, NS35, Griin/Gelb, Schraubanschluss
______ o % . protective conductor terminal - PhoemxContect ¢ UT 2,5QUATIRO-PE 4rma’ Ns35, Green/Yellow, Screw terminal 00078
Datum Hersteller Materialliste _
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Materialliste
Part list

Nr. BMK Anzahl Bezeichnung Hersteller Typ Beschreibung BK-Artikel-Nr.:
No. DT Quant. Designation Manufacturer Type Description BK-Article-No.:
......................... Durchgangsklemme4mm2,NS35,Grau,Schraubanschluss
______ A X b Feedthroughterminalblock | PhoemxContact © UK2SN ¢ 4mme NS35, Gray, Screwterminal o 006

22 X0 1 Abschlussdeckel . Phoenix Contact | D-UT 2,5/4-QUATTRO | Zrau 4100316
................................................................................. e A S .. A S S
, 300 x 300 x 120mm, Stahlblech, RAL7035, bearbeitet
______ B AR e 300x300x 120mm, Carbon steel, RAL7035, edited oo 0640
) Wandbefestigungshalter 5 5 i Stahlblech verzinkt, Wandabstand 8 mm
...... 24214Wa”m°U”t'”9braCketthtalKL1590000CarbO”Stee'Z'”CP'atedProlec’f'onsmm4507593
) Kabelverschraubung 5 5 ) ) i M20, Messing, vernickelt, EMV-fest, Kabeldurchmesser 9-17mm
...... oA 2 ceblegand - WRKA L KR N . M20, Brass, nickel-plated, EMC-proof, Cable diameter -t7mm o W09
) Gegenmutter 5 5 i M20, Messing, vernickelt
...... oA e o A MaOBrassmickebplated e
) Kabelverschraubung 5 5 ) : i M25, Messing, vernickelt, EMV-fest, Kabeldurchmesser 13-21mm
...... Zo A 2 ceblegand - WBKA L SRS EMVZ M5, Brass, nickelplated, EMC-proof, Cable diameter 13-2tmm o WO
) Gegenmutter 5 M25, Messing, vernickelt
______ B bedewt o M A M Brassmickebplated oo S
) Reduzierdichteinsatz i Kabeldurchmesser 7-12mm, fiir M25 Kabelverschraubung
...... B Reducedsealinsert o WSRR O RBE2S . Cable diameter 7-12mm, for M5 Cablegland oo SEIOL
3 Reduzierdichteinsatz i Kabeldurchmesser 9-14mm, fiir M32 Kabelverschraubung
...... N Reducedsealinsert o WSRR O RBESZ . Cable diameter 9-14mm, forM32 Cablegland o SBI02
i Endwinkel A i Beige, fir NS35 Tragschiene
______ oA 2 edange o Comwd 0 ZESIYREG 1 FawnforNsS3SMountingrall Mmoo
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Kabelanschlussplan
Cable connection diagram
Funktionstext Bezeichnung
Function text Designation
Einspeisung vom Netz ‘W1
Power supply input
Quelle Ziel
Pfad Gerat Pin Pin Gerat Pfad
Path Device Device Path
&1/3.1 11 1 1,5 mm2 T1 Q1 &1/3.1
&1/3.1 12 — 2 1,5 mm2 L 2 T2 Q1 &1/3.1
&1/3.1 13 — 3 1,5 mm2 L 3 T3 Q1 &1/3.1
&1/3.1 X0 PE —{GNYE | 15mm2 |\ GNYE -PE &1/3.1
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Cable connection diagram
Funktionstext Bezeichnung
Function text Designation
Getriebemotor -W?2
Gear motor
Quelle Ziel
Pfad Gerat Pin Pin Gerat Pfad
Path Device Device Path
&1/5.1 -Q2 2 1 1,5 mm?2 u1 M1 &1/5.1
&1/5.1 Q2 4 — 2 1,5 mm2 L 2 V1 -M1 &1/5.1
&1/5.1 -Q2 6 — 3 1,5 mm?2 L 3 w1 M1 &1/5.1
81/3.6 X0 PE —{GNYE | 15mm2 |\ GNYE PE -M1 &1/5.1
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Kabelanschlussplan
Cable connection diagram
Funktionstext Bezeichnung
Function text Designation
Stellantrieb -W3
Actuating drive
Quelle Ziel
Pfad Gerat Pin Pin Gerat Pfad
Path Device Device Path
&1/5.4 -F4 1 1 mm2 L1 M2 &1/5.4
&1/5.4 X0 N — 2 1 mm? 2 L2 M2 &1/5.4
&1/4.1 A2 6 — 3 1 mm2 3 34 M2 &1/5.6
&1/4.1 A2 8 —{ 4 1 mm? Rl 35 M2 &1/5.6
&1/4.2 A2 10 — 5 1 mm2 5 36 M2 &1/5.7
&1/4.5 A2 35 — 6 1 mm? = 1 M2 &1/5.4
&1/4.5 A2 36 s 1 mm2 7 = 2 M2 &1/5.4
81/3.6 X0 PE —{GNYE | 1mm2 | GNYE|]— PE M2 81/5.4
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Kabelanschlussplan
Cable connection diagram
Funktionstext Bezeichnung
Function text Designation
Differenzdruckschalter W4
Differential pressure switch
Quelle Ziel
Pfad Gerat Pin Pin Gerat Pfad
Path Device Device Path
&1/4.6 A2 37 1 1 mm2 3a -B1 &1/4.6
&1/4.6 A2 38 — 2 1 mm? 2 ia 81 &1/4.6
&1/4.7 A2 39 — 3 1 mm2 3 2 -B1 &1/4.7
&1/4.7 A2 40 —{ 4 1 mm? Rl 1 81 &1/4.7
&1/3.1 X0 PE —{ GNYE o immz GNYE — PE -B1 &1/4.7
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Kabelanschlussplan
Cable connection diagram
Funktionstext Bezeichnung
Function text Designation

Differenzdrucktransmitter (Optional)

Differential pressure transmitter (optional)

-W5

Quelle Ziel
Pfad Gerat Pin Pin Gerat Pfad
Path Device Device Path
&1/4.7 -A2 39 1 0,75 mm?2 3 -B2 &1/4.8
81/4.8 A2 41 — 2 0,75 mm2 L 2 1 B2 &1/4.8
&1/4.8 -A2 42 — 3 0,75 mm?2 L 3 2 -B2 &1/4.8
&1/3.1 X0 PE —{GNYE ;0,75 mm? |L T GNYET— PE B2 &1/4.8
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